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MØRE TRAFO AS
N-6230 SYKKYLVEN
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Avtapn.ventil
DIN 42551
NW 22
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Jordklemme Ø13

Vendbare hjul

Omkobler u
Oljepåfylling R1"
Jord.klemme Ø13
Termometerlomme R1"
F.o.m. 315 kVA

A
M20:R=20 S=8
M30:R=28 S=10
M42:R=40 S=15
M48:R=45 S=15
M55:R=56 S=20

Truckkanal
f.o.m.500kVA
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T: t.o.m. 1000kVA=160mm
T: t.o.m. 1250kVA=210mm
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